Zatacznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

DI.26.63.2025.MM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamédwienia jest wykonywanie prac biezgcej konserwacji na nieruchomosciach
stanowigcych wtasnosé¢ Zamawiajgcego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3 Maja 98,98A — dwa budynki mieszkalne,

Wronia 9,11,13 — trzy budynki mieszkalne,

3 Maja 2,2A,2B,2C,2D — pie¢ budynkdw mieszkalnych,
Zielona 2A,2B,2C — trzy budynki mieszkalne,

Zawiszy 24,26,28 — trzy budynki mieszkalne,

Rejtana 1A,1B,3/5i 5 — cztery budynki mieszkalne,
Rejtana 7A — jeden budynek mieszkalny,

Zielona 2 — budynek biurowy Spéfki.

1. Wspdiny stownik zaméwien (CPV):

55 31 00 00-3 — roboty instalacyjne elektryczne,

45 31 00 00-3 — roboty instalacyjne elektryczne,

45 31 11 00-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

4531 12 00-2 —roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45 31 23 11-0 — montaz instalacji piorunochronnej,

45 31 70 00-2 — inne instalacje elektryczne,

45 31 21 00-8 — instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych,
713141 00-3 - ustugi elektryczne,

31518200-2 —oswietlenie awaryjne

2. Prace biezgcej konserwacji elektrycznej obejmuja:

1)

9)

przeglad i wymiana wytgcznikédw p.poz, osprzetu izolacyjnego, stycznikéw, wytacznikow
réznicowo-nadpradowych, wytacznikéw pradu przemiennego, bezpiecznikéw, sterownikéw,
podstawy bezpiecznikowe, przeglad i wymiana wytgcznikéw, przyciskéw;

wyszukiwanie przerw i zwar¢ w instalacji elektrycznej oraz usuwanie uszkodzen w instalacji
odgromowej budynku;

wymiana przewodow instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach - piony klatkowe, wlz,
kable zasilajgce od ztgcza do rozdzielni gtdownej, naprawa lub wymiana skrzynek
licznikowych;

wymiana gniazd bezpiecznikowych, bezpiecznikdéw i gtéwek bezpiecznikowych w obwodzie
administracyjnym budynku oraz w lokalach;

wymiana i uzupetnianie brakujacych dekli w puszkach elektrycznych;

wymiana osprzetu elektrycznego tj. zaréwek, lamp i opraw, wyfacznikdw, przyciskow
oswietleniowych, gniazd na klatkach schodowych, czesciach wspdlnych, w lokalach oraz
oswietlenia terenu;

uktadanie rur i listew montazowych dla instalacji elektrycznej;

likwidacja skutkdw awarii w tym ewentualnych pozardow, przepiec lub uderzen pioruna;
likwidacja nielegalnych poboréw energii;

10) naprawa instalacji domofonéw, wymiana domofondéw i elektrozamkow;

11) naprawa, wymiana oswietlenia ewakuacyjnego budynkéw oraz oznakowania

ewakuacyjnego;

12) sprawdzanie stanu zabezpieczenia licznikdw;
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13) inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgtoszeniem Zamawiajacego.

3. Sposdb rozliczania:
Na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zastosowaniu nastepujacych stawek:

1) cena za 1 roboczogodzine (bez VAT, Kp i zysku),

2) koszty posrednie do R (roboczogodziny netto) i S (sprzetu netto) 60 %

3) koszty zaopatrzenia i transportu do M (kosztéw materiatéw netto) 8 %

4) zysk do R, Si Kp (kosztéw posrednich netto) 12 %

5) ceny materiatéw i sprzetu na podstawie najnizszych cen SEKOCENBUD w okresie
realizacji zlecenia.

— Do tak obliczonej tagcznej ceny nalezny jest odpowiedni podatek VAT.

— Obliczenie wynagrodzenia nastepowaé bedzie w oparciu o katalog naktadéw rzeczowych (KNR),
zas w przypadku braku pozycji w KNR na podstawie analogii lub kalkulacji indywidualnej
uzgodnionej przez strony. Koszty materiatéw i sprzetu budowlanego bedg obliczane wg
najnizszych cen kwartalnych z SEKOCENBUD w okresie realizacji prac. Konicowa cena bedzie ceng
brutto uwzgledniajgcg wszystkie sktadniki cenotwércze wraz z podatkiem VAT obowigzujgcym na
dzien wystawienia faktury. Wszystkie wartosci, powinny by¢ liczone w walucie polskiej z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

— W przypadku braku cen kwartalnych SEKOCENBUD w okresie realizacji prac koszty materiatéw
i sprzetu beda obliczane wedtug zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przed ich zakupem, cen
przedtozonych przez Wykonawce, ktére przy odbiorze bedg potwierdzone kopiami faktur zakupu.
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonych cen, Zamawiajacy wskazuje
miejsce i cene zakupu sprzetu i materiatéw.
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